@ DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO
—-@\ CONCELHO DE SOBRAL DE MONTE AGRACO NO
IoBAALA PONTO DE ENTREGA DE CM DE ARRUDA DOS VINHOS 1.° TRIMESTRE 2020
o (01 de Janeiro & 31 de Margo)
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alerado pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se 4 verificagdo da qualidade da 4gug)
fornecida através de analises periddicas no Ponto de Entrega 3 CM de Arruda dos Vinhos', segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridadel
competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) fixado Valores obtidos N.° An; ‘“TCQA)
Parametros (unidades) no DL 15212017, de 7 de R Sndts ) L STt »
L Minimo Miximo superiores VP do VP Agendadas Realizadas Anilises Realizadas
dezembro
Escherichia coli (N/100 ml) 0 v} 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 [+] 0 | 00% 2 2 100%
i i 1) e os | o7 = = 5 2 100%
i 200 <50 0 100% | | 100%
Nimero de coldnias a 22 °C (N/ml) Sem alteracio anormal 0 - - | | 100%
Niimero de colonias a 37 °C (N/ml) Sem alteracio anormal 0 - - 1 | 100%
[Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 299 0 100% | | 100%
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 ] 0 100% | | 100%
20 <5 0 100% | | 100%
26,5 e £9,5 67 0 100% | | 100%
200 <50 0 100% | | 100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluicio) 3 <3 0 100% | | 100%
Sabor a 25°C (Factor de diluicio) 3 <3 0 100% | | 100%
Enterococos (N/100 mL) Q 0 0 IO_O_% | | 100%
urvacio (UNT) 4 <07 0 1002 | | 1002
An nio* (Ug b) 5 s sz = - e iy
Aménio (mg/L NH ,) 0,50 < 0,05 1] 100% | | 100%
Arsénio’ (Ugll As) 19 2o —
Benzeno® (ugll) 1,0 e
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 < 10,0050 0 100% | [} 100%
Boro® (me/l ) 10
Bromatos® (ue/l BrQ .} 10 . = pis
idmio® (ue/l Cd) 5.0 - - AL =
Cilcio (mg/L Ca) — 45 =8 i ] | |°°§
Chumbo (ug/l Pb) 10 * * £ * ¥ *
ianetos® (ug/l Cn) 50 e s s — P —
Cobre (mg/L Cu) 2,0 <0010 0 100%. | | 100%
Cromio (pgfl Cr) 50 <10 Q 100% | | 100%
oretos” (me/l ) 250 - e
_ diclorcetana’ (ugil) 3.0 - s o
Dureza total (mg/L CaCO ;) - 140 - - | | 100%
gretos® (mell F) 1,5 ki i 5
Magnésio (mg/L Mg) 6 - | | 100%
Manganés {pg/L Mn 50 <10 0 100% | | 100%
Mercirio® (ug/l Hp) 1,0 e ns
Nitratos’ (me/l NO ) 50 = e =,
Nitritos (mg/L NO ) 05 < 0,02 0 100% 1 | 100%
Niquel (pg/L Ni) 20 * # * * * ]
Oxidabilidade (mg/L O, ) 5 05 0 100% | | 100%
énio” (uefl Se) 10 = -
iedio” (mefl Ng) 200 - = —
fatos” (mell SO ) 250 o
Carbono Orginico Total (mg/L C) Sem alteracio anormal — = i i o Al
Dose indicativa toral’ (mSv/anc) 0,10 =
Actividade alfa total® (referida a Am) (Ba/l) 0
Actividade beta total® (referida a K) (Ba/L) 1.0 axe o wan s ans e
Radio(Bg/L) 500 e e = e .
Teuaclorgeteng’ (ug/l) =
JHidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (pg/L): 0,10 < 0,020 0 | 00% | | 100%
Benzo(bjfluorantene (pg/l = <0020 = o | ! 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L <0020 | | loo% |
Benzo(ghi)perileno (pg/L = < 0,020 = 1 ] 100%
Indeno(l,2,3-cd)pirenc(pg/L = < 0,020 ot e | | 100%
Trihalometanos - total (g/L): 100 53,6 0 | 00% | 1 100%
Cloroférmio(pg/L) e 18,5 B a | | 100%
Bromoférmio(jig/L) - 419 — e | | 100%
Bromodiclorometano(jig/L) e |44 T S | | 100%
Dibromoclorometano(pg/L)| £t 16,5 e s I | 100%
WPesticidas - toal’ (uell) 0,50
Alaclorg’ (wall 010
Atrazina® (usfl 0,10 aas i
Bentazona’ (ell 0.0
Clorpirifos” (yefl) 9,10 - - -
ina’ 0,10 S = e et
Desetilsimazina (ug/L} 0,10 e — wsa wan wee .
i ina’ ) 010 - - —
Dimetoato’ (/L) 9,10 s = - =
Diuric® (uoll) 0,10
Imidaclopride’ (ug/L) 010
lsgoroturio’ (uelL) 010 s
Linurao® (yg/L) 010 =
MCPA? (ugll) 0,10
M Z (ugll) 010 -
Metolaclore® (uell) 010 Pl L
Qmetoato’ (ugll. 0,10 = - - - -
Qaamil® (ug/l) 010 - = - =
Simazina® (pg/L 0,10 - s e ey 22 o=
Terbutilazina® (1718 | 0,10 oan - —- --n . cr
Nota 1: Ponto de Entrega controlado: PE] - Ponto de Entrega de CM de Arruda dos Vinhos [PA11 - Zibreira de Fetais (Rua Principal)].
[Nota 2: Pardmetros (conservativos) analisados pela entidade gestora "em Alta™ EPAL.
[Nota:  Informagio  complementar relativa & averiguagio das  situagdes de  incumprimento dos VP  (causas ¢ medidas  cometivas): Nio foram registados  incumprimentos meste  trimestre,
* A falta do resultado destes pardmetros deve-se ao atraso de forgjecimento de reagentes ao laboratério devido 2 pandemia COVID-19 para a determinagdo dos metais em falta, ¢ serdo publicitados logo que forem entregucs.
O Presidente da Ciimara, José Alberto Quintino, Eng.® 1 IDala de publicitagdo: 03.06.2020




