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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO

CONCELHO DE SOBRAL DE MONTE AGRACO

ZONA DE ABASTECIMENTO:

7A4 - Zona de Abastecimento de Alcareia/Casal Encarnado’

[Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de

agosto, alterado pelo Decreto-Lein.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se 4 verificagéio da qualidade da 4gua da redd
[publica, através de anlises periddicas na torneira do consumnidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

2. TRIMESTRE 2021
(01/04/2021 a 30/06/2021)

Valor Paramétrico (VP) fixado [y dior 25 obtidos M- Andlies (PCOR)
¥ N.© Andlises % Cumprimento %
Pardmetros (unidades) no DL 152/2017, de 7 de
Minimo Miximo superiores VP do VP Agendadas Realizadas Anilises Realizadas
dezembro
W e

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 100% | [ 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml 0 0 0 100% | | 100%
J i L) o 0,2 = | | 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 <50 0 100% ] | 100%
Numero de colénias a 22 °C (N/ml) Sem alteracio anormal 0 = — | | 100%
Nimero de colonias a 37 °C (N/ml) Sem alteracio anormal 0 - e | | 100%
Condutividade (uSfcm a 20°C) 2500 126 0 100% | | 100%
Clostridium perfringens (N/100 ml 0 0 0 100% | 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 0 100% | I 100%
H (unidades de pH ) 265 e <95 7.3 0 100% | I 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 158 0 100% | | 100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluigio 3 <3 ] 100% | | 100%
Sabor a 25°C (Factor de diluicio) 3 <3 0 100% | | 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 < 1,0 0 100% | | 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 100% | | 100%
Manganés (yg/L Mn) 50 <10 0 100% | | 100%
ao (UNT) 4 <07 0 100% 1 | 100%
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Nota 1: Zona de Abastecimento controlada: ZAd - Zona de Abastecimento de Alcareia/Casal Encarnado [Pontos de amostragem: Casal Encarnado (casa particular - Rua Principal)).

Nota 2: Parametros (conservativos) analisados pela entidade gestora "em Alta™ CM de Arruda dos Vinhos.

Nota: Informag3o complementar relativa 4 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Nao foram registados incumprimentos neste trimestre.

O Presidente da Ciimara, José Alberto Quintino, Eng.®

IDala de publicitagdo: 09.09.2021




